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ПРОГРАММА ТРЕНИНГА


Тема: «Методы аэродинамических испытаний систем вентиляции».

Дата проведения тренинга:

Место проведения: 

Состав участников тренинга:

	Ф.И.О.,
должность

	



	Дата
	Время
	Наименование проводимых работ
	Тренинг-менеджер

	
	1000 – 1015
	Начальное тестирование.
	

	
	1015 – 1115
	Методы проведения аэродинамических испытаний систем вентиляции.
Основные требования ГОСТ 12.3.018-79:
- метод выбора точек измерений;
- оборудование;
- подготовка к испытаниям;
- проведение испытаний;
- обработка результатов измерений.
Основные требования НПБ 23-2010.
	

	
	1115 – 1300
	Практические занятия: проведение аэродинамических испытаний.
	

	
	1300 – 1330
	Перерыв.
	

	
	1330 – 1600
	Практические занятия: проведение аэродинамических испытаний.
	

	
	1600 – 1630
	Оформление результатов проведенных аэродинамических испытаний.
	

	
	1630 – 1700
	Подведение итогов. Конечное тестирование. Выдача сертификатов участникам тренинга.
	



Примечание:
[bookmark: _GoBack]
1 Оценка эффективности обучения производится методом тестирования участников тренинга.
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